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برنامج صيانة الشيلرات الطاردة المركزية
 Centrifugal Chillers
	م
	بند الصيانه
	يومى
	أسبوعي
	شهري
	ربع سنوي
	سنوي

	1
	فحص درجات حرارة المياه الداخل والخارج
	√
	
	
	
	

	2
	التأكد  من عدم وجود اصوات غير طبيعية
	√
	
	
	
	

	3
	فحص مستوى الزيت
	√
	
	
	
	

	4
	فحص درجة حرارة الزيت
	√
	
	
	
	

	5
	فحص ضغوط الفريون
	√
	
	
	
	

	6
	فحص تحميل الشيلر % 
	√
	
	
	
	

	7
	فحص الفولت والامبير 
	√
	
	
	
	

	8
	فحص (ΔP) للمكثف والمبخر
	
	√
	
	
	

	9
	مراجعة اي تسريب 
	
	√
	
	
	

	10
	نظافة المعدة
	
	
	√
	
	

	11
	فحص لوحة الكهرباء
	
	
	√
	
	

	12
	عمل التزييت او التشحيم اللازم
	
	
	
	√
	

	13
	نظافة لوحات التغذية والتحكم
	
	
	
	√
	

	14
	تغيير الزيت
	
	
	
	
	√

	15
	تغيير فلاتر الزيت
	
	
	
	
	√

	16
	الغسيل الميكانيكي للمكثف
	
	
	
	
	√

	17
	فحص وضبط اجهزة الحماية والتشغيل
	
	
	
	
	√

	18
	تغيير فلاتر الفريون
	
	
	
	
	√

	19
	تربيط وصلات الكهرباء والقواطع
	
	
	
	
	√

	20
	تغيير مياه التبريد الخاصة بـ sss
	
	
	
	
	√

	21
	مراجعة شحنة الفريون
	
	
	
	
	√
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